Protokol o zkousce

¢. 3758/16
Objednal: . VHS Radnice s.r.o., Nam. K.Sternberka 240, 33828 Radnice
ICO: 29 114 331
Misto odbéru: Pramenisté Vejvanov - surova voda
Typ rozboru: Pitna voda - pH, Al + Mn dle Viyhl. 252/2004 Sb. + Ni
Poradové &. vzorku: 3758
Zplsob odbéru: Prosty vzorek
Odbér provedi: Laboratoi Sekolab Datum odbéru: 29.11.2016
Dle SOP V 2 (CSN ISO 5667-5) Datum pfijmu: 29.11.2016
Prijem provedl: Famérova Datum dokonéeni: 13.12.2016
Teplota * (& 70/ +0,1 |CSN 757342
pH 54| +0,1 |SOP3-CSN ISO 10523
Mangan Mn mg/l <005 +10% |SOP18-CSN ISO 6333
Hlinik mg/l < 0,05 + 15% CSN ISO 10566
NikI Tugh” 13,0] subdodavka

Zkousena voda vyhovuje Vyhl.252/2004 Sb. ve stanovenych ukazatelich.

Mezni hodnota = dle Vyhl.MZ &. 252/2004 Sb.

Zvyraznéne hodnoty ukazatel(i nevyhovuji meznim hodnotam.

Uvedena nejistota méfeni je rozsifena nejistota, ktera byla vypoétena s pouzitim koeficientu 2.
Uvedena nejistota nezahrnuje nejistotu odbéru vzorku.

Stanoveni oznadena + nejsou posouzena

Stanoveni oznagena "sub." jsou provedena subdodavatelem.

Stanoveni oznacena * byla méfena na misté odbéru.

Pozn.: Vysledky zkousek se tykaji pouze vzork( uvedenych v tomto protokolu.

Protokol mize byt reprodukovan pouze jako celek, jeho &ast Ize reprodukovat jen se souhlasem
laboratofe.

Zpracoval: Famérova Jifi Poupa

Dne: 13.12.2016 vedouci laboratofe
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