SEKOLAB s.r.o.

Provoz zkusebni laboratofe Daimlerova 1172 / 5, 301 00 Plzen

Zkusebni laboratof evidovana pod ¢islem 4120

tel. 377823323, telffax, 377822029, E-mail: sekolab@volny.cz

Objednal(a):

ICO:

Misto odbéru:

Typ rozboru:
Poradové &. vzorku:
Zpusob odbéru:

Protokol o zkousce
&. 221/26

VHS Radnice s.r.o., Nam. K.Sternberka 240, 33828 Radnice

29 114 331

UV Vejvanov - ventil surové vody

Surova voda kraceny rozbor + Al Ni dle Vyhl. & 428/2001 Sb. (podzemni)
221

Prosty vzorek

Odbér provedila: ZkuSebni laboratof SEKOLAB s.r.o. Datum odbéru: 29.1.2026
dle SOP V2 - CSN IS0 5667-5 Datum pfijmu: 29.1.2026

Prijem provedi(a): Johannova Datum dokonéeni: 27.2.2026

Nazev zkousek Jednotka hr:::;il:a Naméfeno N:)gg;?;a Zpracovano dle metody

Mikrobiologické ukazatele: ' '

Escherichid coli KTJ/100ml 0 SOP 21-CSN 757835

Intestinalni enterokoky KTJ/100ml 0 SOP24-CSN EN SO 7899-2

Mikroskop.obraz abioseston + % 1 CSN 75 7712

Mikroskop.obraz - poget org. + jedinci/ml 0 CSN 75 7712

Somatické kolifagy PTJ/100 ml 0 EPS

Fyzikalné - chemické ukazatele:

Teplota * T 8,0 +0,1 CSN 757342

Barva mg/l Pt <5 SOP 15-CSN EN ISO 7887

Zakal ZF(n) <05 SOP13-CSN EN ISO 7027-1

Hodnota pH 5,7 +0,1 SOP3-CSN IS0 10523

Zelezo mg/| <0,05 SOP17-CSN 1S06332

Mangan mg/l < 0,05 SOP18-CSN ISO 6333

CHSKyn mg/| <0,70 SOP10-CSN EN ISO 8467

Amonné ionty mg/l < 0,05 SOP16-CSN ISO 7150-1

Dusitany mg/| < 0,01 SOP5-CSN EN 26777

Dusi¢nany mg/l 1,6 +10 % SOP4-CSN IS0 7890-3

Konduktivita mS/m 14 +5% SOP11-CSN EN 27888

Tvrdost (vapnik a hoicik) mmol/| 0,55 +15% |SOP 20-CSN ISO 6059

Vapnik mg/l 11 +15% |SOP 19-ESN ISO 6058

Hoféik mg/l 6,7 SOP 20-CSN 1SO 6059

Chloridy mg/l 7.1 +£15% |SOP14-CSN ISO 9297

Sirany mg/l 52 +15% |SOP29- CSN 757477

@ 5 fijatelny pro

Fagl Bl 20504 poJcibefzra‘t(eFl)e

KNK do pH 4,5 mmol/l 0,40 +10% |SOP 12-CSN EN ISO 9963-1

ZNK dopH 8,3 + mmol/l 0,32 +10% |CSNEN ISO 9963-1

Absorbance < 0,01 SOP 27-CSN 75 7360

Fosfore¢nany mg/l < 0,05 SOP 32-CSN EN ISO 6878

Nikl pg/l 16,1 + 10% EPS

Hlinik Al pgfl 16,1 + 10% EPS

Uvedena nejistota méfeni je rozsifena nejistota, ktera byla vypoctena s pouzitim koeficientu 2.
ZkouSka pod oznagenim + neni posouzena

Zkouska pod oznagenim EPS je provedena externim poskytovatelem sluzeb.

ZkousSka pod oznagenim * byla méfena na misté odbaru.

Pozn.: Vysledky zkousek se tykaji pouze vzorkil uvedenych v tomto protokolu.

Protokol mize byt reprodukovan pouze jako celek, jeho &ast Ize reprodukovat jen se souhlasem

zku$ebni laboratofe.
Zpracoval(a): Johannova
Dne: 27.2.2026
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